
CONTROLE STOOKOLIETANKS 
IN DE DRIE GEWESTEN 

Vlaanderen 
Besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse 

regering houdende algemene en 

sectorale bepalingen inzake milieu -

hygiëne (VLAREM II); recent gewijzigd 

door besluit van 19 september 2008 

Inwerkingtreding: 1 maart 2009 

 

< 6.000 liter              > 6.000 liter 

 
 
 
 
✓                     ✓ 
 

 

 

 

Elke 5 jaar                 - Jaarlijks (waterwin-

                                    gebied) OF elke 

                                    2 jaar (beperkt) 

                                 - Elke 10 of 15 jaar 

                                    (algemeen) 

 

 

 

x                               - Elke 3 jaar 

                                    (beperkt) 

                                 - Elke 20 jaar 

                                    (algemeen) 

 

 

 

 

Ledigen, reinigen en verwijderen of indien 

onmogelijk vullen met zand, schuim of 

ander inert materiaal 

 

 

 

Ledigen en               Ook verwijderen of 

reinigen                     indien onmogelijk 

                                 nodige maatregelen 

                                 nemen 

 

 

 

 

Niet wettelijk geregeld (in praktijk vraagt 

koper dikwijls keuringsattest bij grote 

transacties) 

 

 

 

Niet wettelijk geregeld

Brussel 

Besluit van 1 februari 2018 van de 

Brusselse Hoofdstedelijke Regering 

betreffende de opslag van ontvlambare 

vloeistoffen die worden gebruikt als 

brandstof 

Inwerkingtreding: 27 augustus 2018 

 

< 3.000 liter              > 3.000 liter 

 
 
 
 
✓                              ✓ 

 

 

 

 

Elke 3 jaar                 Elke 3 jaar 

 

 

 

 

 

 

 

x                               Elke 5 jaar 

 

 

 

 

 

 

 

Ledigen, reinigen en hetzij verwijderen, 

hetzij vullen met zand of ander inert 

materiaal (schuim is verboden) 

 

 

 

Ledigen en reinigen 

 

 

 

 

 

 

 

Niet wettelijk geregeld (in praktijk vraagt 

koper dikwijls keuringsattest bij grote 

transacties) 

 

 

 

Niet wettelijk geregeld

Wallonië 

Besluit van 18 juli 2019 betreffende 

het beheer van stookolieopslag voor 

verwarmingsdoeleinden met een capaciteit 

tussen 500 liter en 24.999 liter en tot 

wijziging van diverse bepalingen terzake 

Inwerkingtreding: 13 mei 2020 

 

< 500 liter                 > 500 liter 

                                  (max. 24.999 liter) 

 
 
 
✓                              ✓ 
 
 
 
 
x                               - Elke 3 jaar 

                                    (enkelwandig) 

                                 - Elke 10 jaar  

 

 

 

 

 

x                               - Elke 3 jaar 

                                    (enkelwandig, niet 

                                    in inkuiping / kuil)

                                 - Elke 10 jaar 

 

 

 

 

Ledigen, reinigen en hetzij verwijderen, 

hetzij vullen met zand of ander inert 

materiaal 

 

 

 

Ledigen en               Ledigen, reinigen 

reinigen                     en verwijderen 

 

 

 

 

 

 

Attest van ingebruikneming of attest van 

laatst verrichte controle overhandigen 

(zowel bij grote als kleine transacties) 

 

 

 

Binnen 3 jaar tank laten controleren

Controle vóór eerste ingebruikname

Periodieke controle 

Ondergrondse tank

Bovengrondse tank

Bovengrondse tank

Overnemer

Buitengebruikstelling  

Ondergrondse tank

To do bij overdracht  

Overdrager

Doe de test via https://informazout.be/nl/tools (voor het Waals gewest: nog niet aangepast aan voornoemd besluit dat pas in werking treedt 

op 13 mei 2020) 

✓ betekent dat de controle moet gebeuren   x betekent dat de controle niet moet gebeuren 


